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DOPOLNILNO OGREVANJE - TALNI TERMOSTAT
OSNOVNO OGREVANJE - KOMBINIRAN TERMOSTAT

DETAJL VGRADNJE

TALNA GRELNA INSTALACIJA

GRELNA MREŽA

ZAMAŠEK CEVI

TIPALO V CEVI
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PRIKLJUČNI VODNIK 3x2,5mm2 - Pmax = 2,8kW

VAROVANJE KZS 16/0,03A

RAZVODNICA FI 60 - GLOBOKA

2x RB CEV FI 16

OSNOVA

HIDROIZOLACIJA

TOPLOTNA IZOLACIJA

FOLIJA

GRELNA MREŽA

ESTRIH

FINALNI TLAK

IZRAVNALNA MASA 5mm

GRELNA MREŽA GM

PRIKLJUČNI KABEL

ZAKLJUČEK

DVE LOČENI CEVI ZA
GRELNIK IN TIPALO


